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2. Obergeschoss
OKFF + 6.70 
OKRD + 6.58

Entrauchung
Aufzugsschacht

OKFF   +5.00
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Bettenwartezone
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Teeküche
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OP TK2
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3.00 m 3.00 m
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OP-Flur
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M 215 A
Arzt/Med.Stellg.

18.84 m²
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Wartezone

27.81 m²
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Aufenthalt Pers.

15.46 m²
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Flur
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EUV/EDV
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WC Da.
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Sterilgutlg.

33.18 m²
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Umkl. Da.

13.50 m²
2.50 m
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Entsorgung

12.06 m²
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LH

M 220
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2.45 m²
2.50 m
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Umkl. He.

13.51 m²
2.50 m
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M 223
Schleuse

13.34 m²
2.50 m
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PROJEKT-NR.

LEISTUNGSPHASE

PLAN

FÜCHTENKORD   ARCHITEKTEN
40764  LANGENFELD
TELEFON  02173 / 39435- 0

HAUPTSTRASSE  113
TELEFAX  02173 / 39435- 10
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FACHPLANER

ARCHITEKT

MASSTABVERFASSER PLAN-NR. INDEX DATUM BAUTEIL / PLANART / EBENE

Be
st

an
d 

BT
 A

CaBa

13
14

7a
6a

5a
4

3
2

1

A B C D E F G

1a

4
3

2
1

1a

Ga Gb

A D E F G GbGaCB

BT A'

BT M

BT A

ST. VINZENZ - HOSPITAL
DR.-OTTO-SEIDEL-STRASSE 31-33
46535 DINSLAKEN

5400_

NEUBAU BEHANDLUNGSTRAKT II / BT M

Für alle Stb-Stützen gilt wenn nicht anders angegeben ein Maß von 35/35 cm.

alle Höhenkoten beziehen sich auf ca. + 28,94 m ü.NN = OKFF = + 0,00 m (OKFF EG BT A)
alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF.
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INNENEINRICHTUNG ÜBERSICHT
2. OBERGESCHOSS
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