
111
Windfang
8,84 qm

215
Flur

26,24 qm

157
Flur

62,58 qm

159
Pausenhalle

108 qm

159a
Flur

32,55 qm

211
Chemie Übung

76,53 qm

212
Chemie Vorbereitung

82,84 qm

213
Chemie Lehrsaal

84,19 qm

214
Lager

6,89 qm

110
Treppenhaus

51,35 qm109
Flur

52,06 qm

173
Klassenraum

53,44 qm

172
Klassenraum

51,32 qm

103
Klassenraum

64,29 qm

106
Klassenraum

56,95 qm

102
Klassenraum

51,58 qm

105
Klassenraum

56,9 qm

171
Schullaufbahnberater(in)

12,67 qm

158
Treppenhaus

38,09 qm

154
Diff.-raum
26,33 qm

155
Klassenraum

81,01 qm

153
Klassenraum

72,48 qm

152
Klassenraum

50,61 qm

101
Klassenraum

56,45 qm

151
Klassenraum

73,25 qm
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Brandabschnitt I Brandabschnitt II

F90 Verglasung

neu T90
mit Schlupf-
tür + FSA

siehe 
Brandschutzkonzept
Absch. 3.5.2

2,53

notwendiges Treppenhaus
Türen neu, T30 RS 

Brandüberschlag, r: 5m
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RS-
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RS-
Tür

104
Lehrmittelraum

17,1 qm

112
Flur

A: 10,9 qm

EG Westflügel

1.OG Naturwissenschaften

EG Haupthaus

OKFFB +0.00m
 

RS-
Tür

RS-
Tür

Eingang

128
Oberstufenleiter

A: 14,3 qm
H: 3.10 m

127
Klassenraum
A: 62,28 qm
H: 3.10 m

121
Treppenhaus
A: 22,17 qm

122
Flur

A: 73,14 qm
H: 3.05 m

124
Differenzierungsraum

A: 49,41 qm
H: 3.10 m

126
Differenzierungsraum

A: 50,84 qm
H: 3.10 m

125
LA.-Raum

A: 29,06 qm
H: 3.10 m

123
Oberstufenraum

A: 67,79 qm
H: 3.10 m
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1.OG Ganztagshaus

OKFFB +0.41m
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Ansicht Süd
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Ansicht Süd

Ansicht West

Ansicht West D E + Ansicht G + Ansicht Ansicht Ost

Ansicht Nord

D E + Ansicht G + Ansicht Ansicht OstF + Ansicht
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134
Schulleitung
A: 25,76 qm
H: 3.08 m

131
Treppenhaus
A: 35,62 qm
H: 3.08 m

133
Geschäftszimmer

A: 35,87 qm
H: 3.08 m
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133a
Verwaltungsraum

A: 14,41 qm
H: 3.08 m

135
WC H+D

A: 12,44 qm
H: 3.08 m

159a
Pausenhalle
A: 51,06 qm
H: 3.08 m

132
Flur

A: 34,68 qm
H: 3.08 m

137
stellv. Schulleitung

A: 14,17 qm
H: 3.08 m

139
Diff.-Raum
A: 45,2 qm
H: 3.08 m

138
GTS-Leiter
A: 14,17 qm
H: 3.08 m

136
stellv. Schulleitung

A: 14,17 qm
H: 3.08 m
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neue Alarmierungsanlage
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Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung oder 
der CAD-Dateien nur mit Zustimmung des Büros SKAPE!

Alle Maße sind Rohbaumaße, wenn nicht 
anders gekennzeichnet!
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